© Confgura | Dmgmesta | Sww
[ 1(351266000901126)

Sito: Elcos = Ord.12_01_2009 Luogo: Montegranaro (Ap)
Data installazions: 16/01/2009 Mumero SIM: 34?90:'
Ultimo campionamento: 25/10/2010 17:13:26 Folling: 5 minuti
Firmware: Rilheva-MOD 2.3.33 GPRS H EE 020 - Jun 04 2008 09:33:07

Tipologia Grafico:

Intervallo: Pericdo Data: 23/09/2010 Rilevazioni: Tutte 4 Legenda ¥ soglie
Data a: 25/10/2010
Descrizione Val. Minimo Val. Massimo Escursione Val. Medio Unita di misura
Potenza attiva erogata ] 1036 1036 908 ke
Temperatura acqua motore 49.0 100.0 51.0 90.1 i
Temperatura &cgua InterCooler 35.0 72.0 37.0 59.4 s
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